
∑Sус
т

Т-1 Т-2

Рдоп, 
МВт Рмакс, МВт Р, МВт Sрез, 

МВА
Pрез,  
МВт

1 2 4 5 6 8

1
ПС 110/6 кВ 
Гидролизная 50 25 25 21,3 11,12 1,600 10,0 8,5 Открыт

2
ПС 35/10 кВ 
Центральная 20 10 10 8,5 7,16 0,066 1,5 1,3 Окрыт

3
ПС 110/10 кВ 
Лесная 12,6 6,3 6,3 5,4 6,34 7,624 -10,1 -8,6 Закрыт

4
Волгоградская 
ГРЭС 80 40 40 34,0 8,46 0,5 29,5 25,1 Открыт

5

ПС 110/6 кВ 
Металлоконстру
кция

50 25 25 21,3 7,5 0,0 16,2 13,8 Открыт

Информация по резерву мощности на центрах питания  выше 35 кВ АО"Волгоградоблэлектро"
за 4 квартал 2023г.
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