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Ответы на замечания по объекту: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-209, г. Котово 
Шифр: 577/22-4-ЭС 
Внутренний документ "22 ИП 69 Рек. ВЛ-0,4 кВ от ТП-209 Котово" 
 

Замечание Должность Ф.И.О. Ответ 
Учесть замечания мастера. 
Ошибочно приложена схема 
строительства от ТП-298 в 
начале проекта. Убрать 
плиты ПЗи и Г11 

Зинин Андрей Юрьевич Инженер ПТО Замечание принимается. 
Спецификация и объемы 
работ приведены в 
соответствие. 
Схема от ВЛ-0,4 кВ ТП-298 
удалена. 
 
 
 
 
 
 

1.На схеме не 
предусмотрено 
строительсво ВЛИ-0,4кВ к 
земельным участкам ...957 
и ...930.(сейчас они 
запитаны от ВЛ-0,4кВ 
которая проходит через 
соседние земельные 
участки) 
2.Гостиница газовик 
запитывается через 
подставную опору от 
оп.№5-1/7,на схеме указана 
оп.№5-1/9. 

Мастер Дружинин Дмитрий 
Андреевич 

1. Замечание принимается. 
В проект внесены 
дополнения в части 
строительсво ВЛИ-0,4кВ к 
земельным участкам ...957 
и ...930 
2. Замечание принимается. 
Гостиницу «Газовик» 
подключили от опоры №5-
1/7. 

 

ГИП ОАО «Гипрорезинотехника»                           А.Н. Иванов 



Согласовываю: 
Главный инженер  
АO «ВОЛГОГРАДОБЛЭЛЕКТРО» 
 
 
______________ /Зубенко С.В./ 
м. п.            «____»_____________2022г. 

Утверждаю: 
Заместитель генерального директора по 

капитальному строительству и общим 
вопросам 

АO «ВОЛГОГРАДОБЛЭЛЕКТРО» 
 

______________ /Стадник А.Н./ 
м. п.            «____»_____________2022г. 

 
ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ ПО ОБЪЕКТУ: 

 
Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-209, г. Котово  

 
Перечень основных данных и требований в 

соответствии со СНиП 11-01-95 Основные данные и требования 

1 2 

1. Основание для проектирования 

1. Утвержденная генеральным директором 
инвестиционная программа АО 
«Волгоградолбэлектро». 
2. ТУ № 11/30-23 МЭС/ИП от 17.01.2022г. 

2. Вид Строительства Реконструкция 
3. Стадийность проектирования Проектная и рабочая документация 
4. Требования по вариантной и конкурсной 
разработке Не требуется 

5. Район размещения площадки 
Волгоградская область, г. Котово, ул. 
Чернышевского, ул. Мира, ул. Неглинная, пер. 
Прохладный  

6. Основные технико-экономические 
показатели, в т. ч. мощность, 
производительность, производственная 
программа 

Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-209. 
Ориентировочная протяженность L=2,2 км. 
Объем реконструкции определить проектом. 

7. Требования к качеству, 
конкурентоспособности и экологическим 
параметрам продукции 

Согласно существующим нормам  

8. Требования к режиму предприятия Круглосуточно 
9. Требования к инженерному обеспечению В соответствии с техническими условиями  

10. Требования к архитектурно-строительным, 
объемно-планировочным и конструктивным 
решениям 

10.1. ВЛИ-0,4кВ выполнить по ж/б опорам, 
проводом СИП-2А с учетом ответвлений к 
жилым домам, сечением не менее 50мм2 для 
магистрали и не менее 16мм² для ответвлений 
к вводам потребителей. Предусмотреть 
установку устройств защиты от 
перенапряжения. Проектируемую ВЛИ-0,4кВ 
проверить на пропускную способность, 
потерю напряжения, аварийных режимов и 
к.з. 
10.2. Предусмотреть разделение фидеров 
0,4кВ с целью оптимизации сети. 
10.3. Проект должен быть выполнены путём 
привязки действующих типовых проектов 
повторного применения, в соответствии с 
рекомендациями ОАО "НТЦ 
Электроэнергетики" - РОСЭП" не типовые 



решения при проектировании не допускаются. 
11. Требования по разработке инженерно-
технических мероприятий гражданской 
обороны и мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций 

Не требуется 

12. Сроки выполнения проекта В соответствии с утвержденным графиком 
13.Особые условия для проектирования:  ППО и ПОС – не выполнять 
14. Генеральная проектная организация  
15. Заказчик ф.КМЭС АО «ВОЛГОГРАДОБЛЭЛЕКТРО» 
16. Количество экземпляров проектно-
сметной документации, выдаваемой заказчику 

3 экз. печатного варианта, 1экз. электронный 
(AutoCAD и PDF) на CD носителе 

Подрядчик: 
 
 
 
__________________   /                                 / 
м.п.                                 «__»  _________ 2022г. 

Заказчик: 
Гл. инженер ф. КМЭС 

АО «ВОЛГОГРАДОБЛЭЛЕКТРО» 
 

__________________   /А.П. Трегубов/ 
м.п.                 «    »                    2022г. 
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Проект. ВЛИ-0,4 кВ

РЕN

U

РУ-0,4 кВ

(Y/Z0)
(250 кВА)

100 А

Сущ. ТП-209

ППН-35

ф.1

Сущ. ВЛИ-0,4 кВ
СИП2-3х50+1х54,6  L=45 м

U

СИП4-2х16  L= 20 мU

Проект. ВЛИ-0,4 кВ

СИП4-2х16  L= 20 мU

СИП4-2х16  L= 20 м
СИП4-2х16  L= 20 м

1 участок

2 участка

СИП4-2х16  L= 20 м
(сущ. оп. ВЛИ-0,4 кВ)

Опора №1-1/1 Сущ. ВЛИ-0,4 кВ
СИП2-3х50+1х54,6  L=24 м

3 участка
Сущ. ВЛИ-0,4 кВ

СИП4-2х16  L= 20 мU

(сущ. оп. ВЛИ-0,4 кВ) Сущ. ВЛИ-0,4 кВОпора №1-1/3

СИП2-3х50+1х54,6  L=62 м
(от оп. №1-1/1 до оп. №1-1/3)

СИП4-2х16  L= 20 м
СИП4-2х16  L= 20 м

Сущ. ВЛИ-0,4 кВ

СИП4-2х16  L= 20 м

4 участка

СИП4-2х16  L= 20 мU

(сущ. оп. ВЛИ-0,4 кВ) Сущ. ВЛИ-0,4 кВОпора №1-1/4

СИП2-3х50+1х54,6  L=32 м
(от оп. №1-1/3 до оп. №1-1/4)

СИП4-2х16  L= 20 м
СИП4-2х16  L= 20 м

Сущ. ВЛИ-0,4 кВ

СИП4-2х16  L= 20 м

4 участка

СИП4-2х16  L= 20 мU

(сущ. оп. ВЛИ-0,4 кВ) Сущ. ВЛИ-0,4 кВОпора №1-1/5

СИП2-3х50+1х54,6  L=44 м
(от оп. №1-1/4 до оп. №1-1/5)

СИП4-2х16  L= 20 м

1 участок
Сущ. ВЛИ-0,4 кВ

U

(сущ. оп. ВЛИ-0,4 кВ) Сущ. ВЛИ-0,4 кВ
СИП2-3х50+1х54,6  L=44 м

Опора №1-1/6

(от оп. №1-1/5 до оп. №1-1/6)

СИП4-2х16  L= 20 м
СИП4-2х16  L= 20 м

Сущ. ВЛИ-0,4 кВ

СИП4-2х16  L= 20 м
СИП4-2х16  L= 20 м

5 участков

СИП4-2х16  L= 20 мU

(сущ. оп. ВЛИ-0,4 кВ) Сущ. ВЛИ-0,4 кВОпора №1-1/7

СИП2-3х50+1х54,6  L=52 м
(от оп. №1-1/6 до оп. №1-1/7)

СИП4-2х16  L= 20 м
СИП4-2х16  L= 20 м

3 участка
Сущ. ВЛИ-0,4 кВ

СИП4-2х16  L= 20 мU

(сущ. оп. ВЛИ-0,4 кВ) Сущ. ВЛИ-0,4 кВОпора №1-1/9

(от оп. №1-1/7 до оп. №1-1/9)
СИП2-3х50+1х54,6  L=45 м

СИП4-2х16  L= 20 м
СИП4-2х16  L= 20 м

Сущ. ВЛИ-0,4 кВ
3 участка

СИП4-2х16  L= 43 м

Проект. ВЛИ-0,4 кВ

U
Проект. ВЛИ-0,4 кВ

1 участок

(пр. оп. ВЛИ-0,4 кВ)
Опора №1/2П

Опора №1/2

Опора №1/3

Опора №1/4

(от РУ-0,4 кВ до оп. №1/2)

(от оп. №1/2 до оп. №1/2П)

(от оп. 1/2 до оп. №1/3)

(от оп. №1/3 до оп. №1/4)

(от оп. №1/4 до оп. №1-1/1)

(пр. оп. ВЛИ-0,4 кВ)

(пр. оп. ВЛИ-0,4 кВ)

(пр. оп. ВЛИ-0,4 кВ) Проект. ВЛИ-0,4 кВ

Проект. ВЛИ-0,4 кВ

М1.2-СИП4-4х25  L=15 м

М1.1-СИП2-3х50+1х54,6  L=23 м

М1.1-СИП2-3х50+1х54,6  L=32 м

(1)

(Т.1)

Проект. ВЛИ-0,4 кВ
М1.1-СИП2-3х50+1х54,6  L=55 м

(от оп. 1/2 до оп. №1/4)

Iкз=314 А
при t=4,9 с

U = 4.0 %

ЛистовСтадия Лист

Проверил

Н.контр.

Разраб.

Изм. Лист Подпись ДатаNдокумКол.уч

Тимачев А.Г.
Тимачев Г.А.

Тимачев Г.А.

Р

           ОАО 
"Гипрорезинотехника"

г. Волжский

ГИП Иванов

Схема однолинейная.

Расчетная схема электрической сети 0,4 кВ

СИП4-2х16  L= 20 м

удельная нагрузка на 1 дом:
Согласно СП256.1325800.2016 табл. 7.1 принята

cosφ=0,92
(в соответствии с табл. 7.12 СП256.1325800.2016)

на основании ГОСТ Р 52373-2005 табл. 10)

Расчетная нагрузка на фидер 1 ТП-209 (27 участков):

Руд=1,36 кВт

Рр =27х1,36=36,7 кВт Iр = 60,7 А

Iр<Iдоп.( Iдоп.=195А для СИП2 3х50+1х54,6,

Время-токовая характеристика предохранителя ППН 

4,9 с

(Т.1)
314 А

Фидер 1

2
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РЕN

U

РУ-0,4 кВ

(Y/Z0)
(250 кВА)

Сущ. ТП-209

ППН-35

U

(пр. оп. ВЛИ-0,4 кВ)

(пр. оп. ВЛИ-0,4 кВ)

Проект. ВЛИ-0,4 кВ

ф.2

Опора №2/1

Опора №2/3

СИП4-2х16  L= 20 м
Проект. ВЛИ-0,4 кВ
1 участок

(от РУ-0,4 кВ до оп. №2/3)
М2.1-СИП2-3х95+1х95  L=55 м

U

Проект. ВЛИ-0,4 кВ
(пр. оп. ВЛИ-0,4 кВ)

Опора №2/5
М2.1-СИП2-3х95+1х95  L=54 м

(от оп. №2/3 до оп. №2/5)

2 участка
Проект. ВЛИ-0,4 кВ
СИП4-4х16  L= 20 м
СИП4-4х16  L= 20 мU(пр. оп. ВЛИ-0,4 кВ)

Опора №2/7 Проект. ВЛИ-0,4 кВ

(от оп. №2/5 до оп. №2/7)

U(пр. оп. ВЛИ-0,4 кВ)

Проект. ВЛИ-0,4 кВОпора №2/9
(от оп. №2/7 до оп. №2/9)

М2.1-СИП2-3х95+1х95  L=50 м

СИП4-2х16  L= 20 м
Проект. ВЛИ-0,4 кВ
1 участок

U(пр. оп. ВЛИ-0,4 кВ)

Проект. ВЛИ-0,4 кВОпора №2/11
(от оп. №2/9 до оп. №2/11)

М2.1-СИП2-3х95+1х95  L=60 м

СИП4-2х16  L= 20 м
Проект. ВЛИ-0,4 кВ
1 участок

U(пр. оп. ВЛИ-0,4 кВ)

Проект. ВЛИ-0,4 кВОпора №2/12
(от оп. №2/11 до оп. №2/12)

М2.1-СИП2-3х95+1х95  L=27 м

СИП4-2х16  L= 20 м

2 участка

СИП4-2х16  L= 20 м

Проект. ВЛИ-0,4 кВ

U(пр. оп. ВЛИ-0,4 кВ)

Проект. ВЛИ-0,4 кВОпора №2/13
(от оп. №2/12 до оп. №2/13)

М2.1-СИП2-3х95+1х95  L=30 м

Проект. ВЛИ-0,4 кВ

(от РУ-0,4 кВ до оп. №2/13)
М4.1-СИП2-3х95+1х95  L=330 м

М2.1-СИП2-3х95+1х95  L=54 м

Проект. ВЛИ-0,4 кВ
U

(пр. оп. ВЛИ-0,4 кВ)

1 участок

Опора №2-1/1

М2.2-СИП2-3х95+1х95  L=210 м
(от оп. №2/7 до оп. №2-1/8)

(от оп. №2/7 до оп. №2-1/1)

U(пр. оп. ВЛИ-0,4 кВ)
Опора №2-1/3

Проект. ВЛИ-0,4 кВ
М2.2-СИП2-3х95+1х95  L=60 м

(от оп. №2-1/1 до оп. №2-1/3)2 участка 

U(пр. оп. ВЛИ-0,4 кВ)
Проект. ВЛИ-0,4 кВ

Опора №2-1/4

(от оп. №2-1/3 до оп. №2-1/4)2 участка 

U(пр. оп. ВЛИ-0,4 кВ)
Проект. ВЛИ-0,4 кВ

М2.2-СИП2-3х95+1х95  L=26 м

Опора №2-1/5

(от оп. №2-1/4 до оп. №2-1/5)1 участок

U(пр. оп. ВЛИ-0,4 кВ)
Проект. ВЛИ-0,4 кВ

М2.2-СИП2-3х95+1х95  L=26 м

Опора №2-1/6

(от оп. №2-1/5 до оп. №2-1/6)2 участка 

U(пр. оп. ВЛИ-0,4 кВ)
Проект. ВЛИ-0,4 кВ

М2.2-СИП2-3х95+1х95  L=26 м

Опора №2-1/7

(от оп. №2-1/6 до оп. №2-1/7)3 участка 

U(пр. оп. ВЛИ-0,4 кВ)
Проект. ВЛИ-0,4 кВ

Опора №2-1/8

(от оп. №2-1/7 до оп. №2-1/8)
М2.2-СИП2-3х95+1х95  L=29 м

3 участка 

Проект. ВЛИ-0,4 кВ

М2.2-СИП2-3х95+1х95  L=16 м

М2.2-СИП2-3х95+1х95  L=27 м

U(пр. оп. ВЛИ-0,4 кВ)
Проект. ВЛИ-0,4 кВ

Опора №2-1/9

(от оп. №2-1/8 до оп. №2-1/9)
М2.3-СИП4-4х25  L=30 м

1 участок

(1)

(Т.1)

(1)

(Т.2)

U = 2.0 %

Iкз=673 А

100 А

при t=0,2 с

U = 2.5 %

Iкз=485 А
при t=0,8 с

Расчетная схема электрической сети 0,4 кВ

СИП4-2х16  L= 20 м

СИП4-2х16  L= 20 м
СИП4-2х16  L= 20 м

СИП4-2х16  L= 20 м
СИП4-2х16  L= 20 м

СИП4-2х16  L= 20 м

СИП4-2х16  L= 20 м
СИП4-2х16  L= 20 м

СИП4-2х16  L= 20 м
СИП4-2х16  L= 20 м
СИП4-2х16  L= 20 м

СИП4-2х16  L= 20 м
СИП4-2х16  L= 20 м
СИП4-2х16  L= 20 м

СИП4-2х16  L= 20 м

ЛистовСтадия Лист

Проверил

Н.контр.

Разраб.

Изм. Лист Подпись ДатаNдокумКол.уч

Тимачев А.Г.
Тимачев Г.А.

Тимачев Г.А.

РСети электроснабжения 0,4 кВ

           ОАО 
"Гипрорезинотехника"

г. Волжский

ГИП Иванов

Схема однолинейная.

удельная нагрузка на 1 дом:
Согласно СП256.1325800.2016 табл. 7.1 принята

cosφ=0,92
(в соответствии с табл. 7.12 СП256.1325800.2016)

на основании ГОСТ Р 52373-2005 табл. 10)
Iр<Iдоп.( Iдоп.=300А для СИП2 3х95+1х95,

Время-токовая характеристика предохранителя ППН 

Фидер 2

Расчетная нагрузка на фидер 2 ТП-209 (22 участка):

Руд=1,48 кВт

Рр =22х1,48=32,6 кВт Iр = 53,8 А

0,2 с

(Т.2)
485 А

(Т.1)
673 А

0,8 с

3

Заказчик:              АО "ВОЛГОГРАДОБЛЭЛЕКТРО"

577/22-4-ЭС

Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-209, г. Котово 

10.22
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РЕN

U

РУ-0,4 кВ

(Y/Z0)
(250 кВА)

100 А

Сущ. ТП-209

ППН-35

U

(пр. оп. ВЛИ-0,4 кВ)

(пр. оп. ВЛИ-0,4 кВ)

ф.4

Опора №4/1

Опора №4/5
Проект. ВЛИ-0,4 кВ

М4.1-СИП2-3х95+1х95  L=125 м
(от РУ-0,4 кВ до оп. №4/5)

U
Проект. ВЛИ-0,4 кВ

(пр. оп. ВЛИ-0,4 кВ)
Опора №4-1/1

(от оп. №4/5 до оп. №4-1/1)

U
Проект. ВЛИ-0,4 кВ

(от оп. №4-1/1 до оп. №4-1/2)

Проект. ВЛИ-0,4 кВ
М4.2-СИП2-3х50+1х54,6  L=75 м

М4.2-СИП2-3х50+1х54,6  L=32 м М4.2-СИП2-3х50+1х54,6  L=43 м

(от оп. №4/5 до оп. №4-1/2)

СИП4-2х16  L= 20 м
Проект. ВЛИ-0,4 кВ
1 участок

СИП4-2х16  L= 20 м

2 участка

СИП4-2х16  L= 20 м

Проект. ВЛИ-0,4 кВU

(пр. оп. ВЛИ-0,4 кВ)
Опора №4/6

СИП4-2х16  L= 20 м
Проект. ВЛИ-0,4 кВ
1 участок

Проект. ВЛИ-0,4 кВ
М4.1-СИП2-3х95+1х95  L=30 м

(от оп. №4/5 до оп. №4/6)

U

Проект. ВЛИ-0,4 кВ

(от оп. №4/6 до оп. №4/7)
М4.1-СИП2-3х95+1х95  L=33 м

U(пр. оп. ВЛИ-0,4 кВ)
Проект. ВЛИ-0,4 кВОпора №4/8

(от оп. №4/7 до оп. №4/8)
М4.1-СИП2-3х95+1х95  L=27 м

U(пр. оп. ВЛИ-0,4 кВ)
Проект. ВЛИ-0,4 кВ

М4.1-СИП2-3х95+1х95  L=27 м
Опора №4/9

(от оп. №4/8 до оп. №4/9)

СИП4-2х16  L= 20 м

2 участка

СИП4-2х16  L= 20 м

Проект. ВЛИ-0,4 кВ
U(пр. оп. ВЛИ-0,4 кВ)

Проект. ВЛИ-0,4 кВОпора №4/10

(от оп. №4/9 до оп. №4/10)
М4.1-СИП2-3х95+1х95  L=32 м

(пр. оп. ВЛИ-0,4 кВ)
Опора №4/10П

U
Проект. ВЛИ-0,4 кВ

М4.5-СИП4-4х25  L=15 м
(от оп. №4/10 до оп. №4/10П) СИП4-2х16  L= 20 м

2 участка

СИП4-2х16  L= 20 м

Проект. ВЛИ-0,4 кВ

СИП4-2х16  L= 20 м

2 участка

СИП4-2х16  L= 20 м

Проект. ВЛИ-0,4 кВ

U(пр. оп. ВЛИ-0,4 кВ)
Проект. ВЛИ-0,4 кВОпора №4/11

М4.1-СИП2-3х95+1х95  L=37 м
(от оп. №4/10 до оп. №4/11)

СИП4-2х16  L= 20 м

2 участка

СИП4-2х16  L= 20 м

Проект. ВЛИ-0,4 кВ

U

Проект. ВЛИ-0,4 кВ

(от оп. №4/11 до оп. №4/12)
М4.1-СИП2-3х95+1х95  L=32 м

СИП4-2х16  L= 20 м
Проект. ВЛИ-0,4 кВ
1 участок

(пр. оп. ВЛИ-0,4 кВ)
Опора №4/12

U

Проект. ВЛИ-0,4 кВ

СИП4-2х16  L= 20 м
Проект. ВЛИ-0,4 кВ
1 участок

(пр. оп. ВЛИ-0,4 кВ)
Опора №4/13 (от оп. №4/12 до оп. №4/13)

М4.1-СИП2-3х95+1х95  L=31 м

U

Проект. ВЛИ-0,4 кВ

СИП4-2х16  L= 20 м
Проект. ВЛИ-0,4 кВ
1 участок

(пр. оп. ВЛИ-0,4 кВ)
Опора №4/14 (от оп. №4/13 до оп. №4/14)

М4.1-СИП2-3х95+1х95  L=23 м

U

Проект. ВЛИ-0,4 кВ

(пр. оп. ВЛИ-0,4 кВ)
Опора №4/15 (от оп. №4/14 до оп. №4/15)

М4.1-СИП2-3х95+1х95  L=35 м

СИП4-2х16  L= 20 м

2 участка

СИП4-2х16  L= 20 м

Проект. ВЛИ-0,4 кВ

U

Проект. ВЛИ-0,4 кВ

(пр. оп. ВЛИ-0,4 кВ)

М4.1-СИП2-3х95+1х95  L=35 м
Опора №4/16 (от оп. №4/15 до оп. №4/16)

СИП4-2х16  L= 20 м
Проект. ВЛИ-0,4 кВ
1 участок

U

Проект. ВЛИ-0,4 кВ

(пр. оп. ВЛИ-0,4 кВ)
Опора №4/16П

М4.6-СИП4-4х25  L=20 м
(от оп. №4/16 до оп. №4/16П)

СИП4-2х16  L= 20 м
Проект. ВЛИ-0,4 кВ
1 участок

Проект. ВЛИ-0,4 кВ
U

М4.7-СИП2-3х95+1х95  L=22 м
(от оп. №4/11 до оп. №4-2/1)

(пр. оп. ВЛИ-0,4 кВ)
Опора №4-2/1

1 участок

СИП4-2х16  L= 20 м
Проект. ВЛИ-0,4 кВ

U(пр. оп. ВЛИ-0,4 кВ)
Опора №4-2/2

1 участок

СИП4-2х16  L= 20 м
Проект. ВЛИ-0,4 кВ

Проект. ВЛИ-0,4 кВ
М4.7-СИП2-3х95+1х95  L=29 м

(от оп. №4-2/1 до оп. №4-2/2)U(пр. оп. ВЛИ-0,4 кВ)

Проект. ВЛИ-0,4 кВ

Опора №4-2/3

(от оп. №4-2/2 до оп. №4-2/3)
М4.7-СИП2-3х95+1х95  L=33 м

СИП4-2х16  L= 20 м
Проект. ВЛИ-0,4 кВ

3 участка 

СИП4-2х16  L= 20 м
СИП4-2х16  L= 20 м

U(пр. оп. ВЛИ-0,4 кВ)

Проект. ВЛИ-0,4 кВ

Опора №4-2/4

М4.7-СИП2-3х95+1х95  L=40 м
(от оп. №4-2/3 до оп. №4-2/4)

1 участок

СИП4-2х16  L= 20 м
Проект. ВЛИ-0,4 кВ

U(пр. оп. ВЛИ-0,4 кВ)

Проект. ВЛИ-0,4 кВ

Опора №4-2/5

(от оп. №4-2/4 до оп. №4-2/5)
М4.7-СИП2-3х95+1х95  L=25 м

1 участок

СИП4-2х16  L= 20 м
Проект. ВЛИ-0,4 кВ

U(пр. оп. ВЛИ-0,4 кВ)

Проект. ВЛИ-0,4 кВ
М4.7-СИП2-3х95+1х95  L=25 м

Опора №4-2/6

(от оп. №4-2/5 до оп. №4-2/6)

1 участок

СИП4-2х16  L= 20 м
Проект. ВЛИ-0,4 кВ

U(пр. оп. ВЛИ-0,4 кВ)

Проект. ВЛИ-0,4 кВ

Опора №4-2/7

(от оп. №4-2/6 до оп. №4-2/7)
М4.7-СИП2-3х95+1х95  L=41 м

СИП4-2х16  L= 20 м
СИП4-2х16  L= 20 м

Проект. ВЛИ-0,4 кВ
2 участка 

Проект. ВЛИ-0,4 кВ

(от оп. 4/11 до оп. №4-2/7)
М4.7-СИП2-3х95+1х95  L=215 м

Проект. ВЛИ-0,4 кВ
М4.1-СИП2-3х95+1х95  L=470 м

(от РУ-0,4 кВ до оп. №4/16)

Опора №4-1/2
(пр. оп. ВЛИ-0,4 кВ)

(1)
Iкз=825 А

(1)
Iкз=430 А(1)

Iкз=437 А
(Т.1)

при t=1,2 с

(Т.1)

при t=1,2 с

при t=0,1 с

U = 4.0 %U = 4.0 %

(пр. оп. ВЛИ-0,4 кВ)
Опора №4/7

U
Проект. ВЛИ-0,4 кВ

М4.3-СИП2-3х50+1х54,6  L=20 м
(от оп. №4/6 до оп. №4-3/1)

1 
уч

ас
то

к

СИП4-2х16  L= 20 м
Проект. ВЛИ-0,4 кВ

U
Проект. ВЛИ-0,4 кВ

(пр. оп. ВЛИ-0,4 кВ)
Опора №4-3/1

(пр. оп. ВЛИ-0,4 кВ)
Опора №4-3/2

2 
уч

ас
то

к

СИП4-2х16  L= 20 м
Проект. ВЛИ-0,4 кВ

СИП4-2х16  L= 20 м

М4.3-СИП2-3х50+1х54,6  L=27 м
(от оп. №4-3/1 до оп. №4-3/2)

U
Проект. ВЛИ-0,4 кВ

(пр. оп. ВЛИ-0,4 кВ)

СИП4-2х16  L= 20 м
Проект. ВЛИ-0,4 кВ

СИП4-2х16  L= 20 м

2 
уч

ас
то

к

Опора №4-3/3 (от оп. №4-3/2 до оп. №4-3/3)

U

Проект. ВЛИ-0,4 кВ

М4.3-СИП2-3х50+1х54,6  L=31 м

М4.3-СИП2-3х50+1х54,6  L=35 м
(от оп. №4-3/3 до оп. №4-3/4)

(пр. оп. ВЛИ-0,4 кВ)
Опора №4-3/4

Проект. ВЛИ-0,4 кВ

(от оп. №4/6 до оп. №4-3/4)
М4.3-СИП2-3х50+1х54,6  L=110 м

U

Проект. ВЛИ-0,4 кВ

(пр. оп. ВЛИ-0,4 кВ)
Опора №4-3/4

М4.4-СИП4-4х25  L=90 м
(от оп. №4-3/4 до оп. №4-3/7)

2 
уч

ас
то

к

СИП4-2х16  L= 20 м
Проект. ВЛИ-0,4 кВ

СИП4-2х16  L= 20 м
(1)
Iкз=341 А
при t=3,5 с

(Т.3)
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Тимачев Г.А.
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РСети электроснабжения 0,4 кВ

           ОАО 
"Гипрорезинотехника"

г. Волжский

ГИП Иванов

Схема однолинейная.
Фидер 4

4

удельная нагрузка на 1 дом:
Согласно СП256.1325800.2016 табл. 7.1 принята

cosφ=0,92
(в соответствии с табл. 7.12 СП256.1325800.2016)

на основании ГОСТ Р 52373-2005 табл. 10)

Расчетная нагрузка на фидер 4 ТП-209 (35 участков):

Руд=1,26 кВт

Рр =35х1,26=44,1 кВт Iр = 72,9 А

Iр<Iдоп.( Iдоп.=300А для СИП2 3х95+1х95,

Время-токовая характеристика предохранителя ППН 

1,2 с

825 А
(Т.2)

0,1 с

Расчетная схема электрической сети 0,4 кВ

Заказчик:              АО "ВОЛГОГРАДОБЛЭЛЕКТРО"

577/22-4-ЭС

Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-209, г. Котово 
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3,5 с

(Т.1)
430 А

342 А
(Т.3)



Проект. ВЛИ-0,4 кВ
2 участка 
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РЕN

U

РУ-0,4 кВ

(Y/Z0)
(250 кВА)

Сущ. ТП-209

ППН-35

U

(пр. оп. ВЛИ-0,4 кВ)

(пр. оп. ВЛИ-0,4 кВ)

Проект. ВЛИ-0,4 кВ

СИП4-2х16  L= 20 м
Проект. ВЛИ-0,4 кВ
1 участок

U

Проект. ВЛИ-0,4 кВ
(пр. оп. ВЛИ-0,4 кВ)

2 участка
Проект. ВЛИ-0,4 кВ
СИП4-4х16  L= 20 м
СИП4-4х16  L= 20 мU(пр. оп. ВЛИ-0,4 кВ)

Проект. ВЛИ-0,4 кВ

U(пр. оп. ВЛИ-0,4 кВ)

Проект. ВЛИ-0,4 кВ

СИП4-2х16  L= 20 м
Проект. ВЛИ-0,4 кВ
1 участок

Проект. ВЛИ-0,4 кВ

100 А

ф.5

Опора №5/11

Опора №5/1

(от РУ-0,4 кВ до оп. №5/11)

М5.1-СИП2-3х95+1х95  L=360 м
(от РУ-0,4 кВ до оп. №5/14)

Опора №5/12

М5.1-СИП2-3х95+1х95  L=267 м

(от оп. №5/11 до оп. №5/12)

Опора №5/13

Проект. ВЛИ-0,4 кВ
М5.2-СИП2-3х95+1х95  L=250 м

(от оп. №5/13 до оп. №5-1/9)

2 участка
Проект. ВЛИ-0,4 кВ
СИП4-4х16  L= 20 м
СИП4-4х16  L= 20 м

(от оп. №5/12 до оп. №5/13)

Опора №5/14
(от оп. №5/13 до оп. №5/14)

М2.1-СИП2-3х95+1х95  L=34 м

М5.1-СИП2-3х95+1х95  L=32 м

М5.1-СИП2-3х95+1х95  L=27 м

СИП4-2х16  L= 20 м
Проект. ВЛИ-0,4 кВ

3 участка 

СИП4-2х16  L= 20 м
СИП4-2х16  L= 20 м

СИП4-2х16  L= 20 м
Проект. ВЛИ-0,4 кВ

3 участка 

СИП4-2х16  L= 20 м
СИП4-2х16  L= 20 м

СИП4-2х16  L= 20 м
СИП4-2х16  L= 20 м

Проект. ВЛИ-0,4 кВ
2 участка 

СИП4-2х16  L= 20 м
Проект. ВЛИ-0,4 кВ

3 участка 

(1)

(Т.1)

Iкз=622 А
при t=0,3 с

U = 3.0 %

U(пр. оп. ВЛИ-0,4 кВ)
Проект. ВЛИ-0,4 кВ

М5.2-СИП2-3х95+1х95  L=26 м
(от оп. №5-1/4 до оп. №5-1/5)

Проект. ВЛИ-0,4 кВ
U

(пр. оп. ВЛИ-0,4 кВ)
Опора №5-1/1

М5.2-СИП2-3х95+1х95  L=32 м
(от оп. №5/13 до оп. №5-1/1)

U(пр. оп. ВЛИ-0,4 кВ)
Проект. ВЛИ-0,4 кВ

Опора №5-1/2

М5.2-СИП2-3х95+1х95  L=37 м
(от оп. №5-1/1 до оп. №5-1/2)

U(пр. оп. ВЛИ-0,4 кВ)
Проект. ВЛИ-0,4 кВ

Опора №5-1/3

(от оп. №5-1/2 до оп. №5-1/3)
М5.2-СИП2-3х95+1х95  L=27 м

U(пр. оп. ВЛИ-0,4 кВ)
Проект. ВЛИ-0,4 кВ

Опора №5-1/4

(от оп. №5-1/3 до оп. №5-1/4)
М5.2-СИП2-3х95+1х95  L=30 м

Опора №5-1/5

Проект. ВЛИ-0,4 кВ

U Проект. ВЛИ-0,4 кВ

(1)

(Т.2)

Iкз=401 А
при t=1,7 с

U = 3,5 %

U

М5.2-СИП2-3х95+1х95  L=49 м

Проект. ВЛИ-0,4 кВ
М5.2-СИП2-3х95+1х95  L=49 м
(от оп. №5-1/5 до оп. №5-1/7)

(от оп. №5-1/7 до оп. №5-1/9)

Опора №5-1/9

Опора №5-1/7

1 участок

Проект. ВЛИ-0,4 кВ
1 участок

(сущ. оп. ВЛИ-0,4 кВ)

(сущ. оп. ВЛИ-0,4 кВ)

СИП4-2х16  L= 20 м
СИП4-2х16  L= 20 м

СИП4-2х16  L= 20 м
СИП4-2х16  L= 20 м

ЛистовСтадия Лист

Проверил

Н.контр.

Разраб.

Изм. Лист Подпись ДатаNдокумКол.уч

Тимачев А.Г.
Тимачев Г.А.

Тимачев Г.А.

Р

           ОАО 
"Гипрорезинотехника"

г. Волжский

ГИП Иванов

Схема однолинейная.
Фидер 5

Расчетная схема электрической сети 0,4 кВ

удельная нагрузка на 1 дом:
Согласно СП256.1325800.2016 табл. 7.1 принята

cosφ=0,92
(в соответствии с табл. 7.12 СП256.1325800.2016)

на основании ГОСТ Р 52373-2005 табл. 10)
Iр<Iдоп.( Iдоп.=300А для СИП2 3х95+1х95,

Расчетная нагрузка на фидер 5 ТП-209 (21 участок):

Руд=1,53 кВт

Рр =21х1,53=32,1 кВт Iр = 53,1 А

Время-токовая характеристика предохранителя ППН 

(Т.1)
622 А

(Т.2)

0,3 с

401 А

1,7 с

5

Заказчик:              АО "ВОЛГОГРАДОБЛЭЛЕКТРО"

577/22-4-ЭС

Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-209, г. Котово 

Сети электроснабжения 0,4 кВ
10.22

СИП4-2х16  L= 20 м

СИП4-2х16  L= 20 м
СИП4-2х16  L= 20 м
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План проектируемой трассы 
ВЛИ-0,4 кВ М 1:500. Продолжение

ЛистовСтадия Лист

Проверил

Н.контр.
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Изм. Лист Подпись ДатаNдокумКол.уч
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г. Волжский

ГИП Иванов
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ВЛИ-0,4 кВ М 1:500. ОкончаниеИ

нв
. №

 п
од

л.
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. №

ЛистовСтадия Лист

Проверил

Н.контр.

Разраб.
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           ОАО 
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ЛистовСтадия Лист

Проверил

Н.контр.

Разраб.

Изм. Лист Подпись ДатаNдокумКол.уч

Тимачев Г.А.

Тимачев Г.А.

Сети электроснабжения 0,4 кВ
Чернов П.П.

"Гипрорезинотехника"
ОАО

г. Волжский

№
п/п Обозначение Наименование Кол. Масса

ед. кг Примечание

Ведомость работ по демонтажу

ГИП Иванов
10.22
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577/22-4-ЭС
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шт

шт

шт

шт

шт

м
шт

шт

шт

шт

м
шт
шт

шт
кг

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт
шт
шт

шт

шт

Пр. опора Пр. опора Пр. опора Пр. опора

-

-

-

-

1

1

4

1

-

4

Отв.1ф.-1

1

-

-

-
-

-

1

1

1

1

1

-

0,3

-

1,2

1

-

1

-

-

-

-

-

2

1

3

П23

1

-

-

-

1

1

1

1

-

0,3

1,2

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

2

-

1

1

3

1

Итого

Тип опоры

-

-

4

1/2П1/2 1/3 1/4

П23П23 П23
Отв.1ф.-2 Отв.1ф.-2Отв.3ф.-1

1

2

4

1

-

-

-

-

2

1

1

5

-

2

4

2

4

2

3

-

1

1

0,3

1,2

-

-

-

4

2

15

-

4

1

4

8

4

4

4

6

-

-

-

2 12

3

6

2

-

0.65

2

2,4

1 1

2

3

1,55

5

6

Р 10.1

Наименование материала и оборудования

Ведомость материалов опор ВЛИ-0,4 кВ.

№ опор согласно плану трассы

Зажим анкерный  РА 2200

Скрепа для крепления лент  NC 20

Лента из нержавеющей стали F 207
Зажим промежуточный с кроншт. ES 1500E

Зажим Р 72

Зажим анкерный  РА 1500

Стойка СВ-105-5

Заземляющий проводник ЗП6

Зажим ответвительный Р 70

Зажим отвентвительный РС 481

Зажим анкерный DN123

Стойка СВ-95-3

Лак битумный БТ-577 (гидроизоляция стойки СВ)

Кронштейн У4
Стяжка Г11

Плита П-3и

Хомут Х-89

Сталь круглая D=18 мм; L=5,0 м (оцинк.)

Ограничитель перенапряжения ОР 600/28

Кронштейн ТН-18
Кронштейн ТН-19

Зажим ответвительный Р645

Плашечный зажим ПС-1-1

Ремешок стяжной Е 778

Хомут Х-11

Сталь круглая D=10 мм; L=2,0 м

ЛистовСтадия Лист
Изм. Лист Подпись ДатаNдокумКол.уч

Сети электроснабжения 0,4 кВ

"Гипрорезинотехника"
ОАО

г. Волжский
Ведомость опор ВЛИ-0,4кВПроверил

Н.контр.

Разраб.
ГИП Иванов

Чернов 
Тимачев 

Тимачев

10.22
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Фидер 1.
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шт
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шт

шт

м
шт
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-
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-

-

-
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шт
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-

-

-

шт

шт

шт

шт
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

шт -

-

-

-

-

0,65

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

1

-

-

-

-

-

1

1

-

-

1,2

-

-

-

-

-

1

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

1

-

1,2

-

-

-

-

-

-

-

-

Пр. опора Пр. опора Пр. опора Пр. опора Пр. опора Пр. опора Пр. опора Пр. опора Пр. опора Пр. опора Пр. опора Пр. опораПр. опораПр. опораПр. опора
А23

шт

1

-

-

шт

-

-
3

-

-

-

1

УА23

-

-

П23

1

-

-

-

1

0,3

1

1

1

-

1

-

-

1

1

-

П23

1

-

-

-

1

-

-

-

П23

1

-

-

-

П23 П23

-

-

1

1

1

-

-

1

2

-

-

4

-

-

-

-

3

2

-

1

П23

1

-

-

1

-

1

0,3

1

-

1,2

-

1

1

6

-

0,65

2

2,4

2

Отв.1ф.-1

1

1

-

-

-

2

-

1

-

1

Отв.1ф.-1

3

Сущ. ТП-209

1

2/1

3

2

1

2/2

УА23

-

-

-

-

-

Отв.1ф.-1

2/3

1

1

-

1

1

-

-

-

-

-

-

1

3

-

-

1

-

1

0,3

1

-

1,2

-

-

1

2

2/4

А23

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

2

2,4

1

1

2

1

2/5

Отв.3ф.-2

1

6

2

8

2

-

2/6 2/7

3

1

-

2

А23

-

1

-

-

4

2/8

-

2

-

-

2

-

-

-

-

-

-

1

-

1

2/9

П23

-

66

-

1

-

1

0,3

1

1,2

-

2

1

2/10

-

3

-

-

-

-

-

-

-

1

2/11

Отв.1ф.-1

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

1

1

1

1

-

-

2

-

-

1

0,3

1

1,2

-

2

1

2/12

Отв.1ф.-2

-

-

1

1

-

-

1,2

-

-

-

-

-

4

2

4

-

-

1
-

1

0,3

1

1

1

-

1

А23

2/13

1

1

2

0,65

2,4

-

1

-

2-1/1

А23

-

-

-

1

-

-

1

1

-

2

0,65

2

2,4

1

1

-

3

-

1

2

1

2

3 -

2-1/2

П23

1,2

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

2

-

-

2

-

-

-

-

-

-

1

-

1

6

1,2

4 -

10.2

-

-

-

-

-

-

-

-

Наименование материала и оборудования

ЛистовСтадия Лист
Изм. Лист Подпись ДатаNдокумКол.уч

Сети электроснабжения 0,4 кВ

"Гипрорезинотехника"
ОАО

г. Волжский
Ведомость опор ВЛИ-0,4кВПроверил

Н.контр.

Разраб.
ГИП Иванов

Чернов 
Тимачев 

Тимачев

№ опор согласно плану трассы

Зажим анкерный  РА 2200

Скрепа для крепления лент  NC 20

Лента из нержавеющей стали F 207
Зажим промежуточный с кроншт. ES 1500E

Зажим Р 72

Зажим анкерный  РА 1500

Стойка СВ-105-5

Заземляющий проводник ЗП6

Зажим ответвительный Р 70

Зажим отвентвительный РС 481

Зажим анкерный DN123

Лак битумный БТ-577 (гидроизоляция стойки СВ)

Кронштейн У4
Стяжка Г11

Плита П-3и

Хомут Х-89

Сталь круглая D=18 мм; L=5,0 м (оцинк.)

Ограничитель перенапряжения ОР 600/28

Кронштейн ТН-18
Кронштейн ТН-19

Зажим ответвительный Р645

Плашечный зажим ПС-1-1

Стойка СВ-95-3с

Ремешок стяжной Е 778

Хомут Х-11

Сталь круглая D=10 мм; L=2,0 м

10.22

Фидер 2. Начало

Заказчик:              АО "ВОЛГОГРАДОБЛЭЛЕКТРО"

577/22-4-ЭС

Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-209, г. Котово 
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Ведомость материалов опор ВЛИ-0,4 кВ.

шт

шт

шт

шт

шт

м
шт

шт

шт

шт

м
шт
шт

шт
кг

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт
шт
шт

Пр. опора Пр. опораПр. опораПр. опора

шт

шт

П23

1

-

-

-

1

-

-

1

1

-

2

0,65

2

2,4

1

1

-

4

2

Пр. опора
А23

Отв.1ф.-2

2-1/3

1

6

2

-

2

-

П23

2-1/4

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

1

1

-

6

-

1

-

1

0,3

1

1,2

-

2

1

Отв.1ф.-1

Пр. опора
П23

Отв.1ф.-1

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

1

1

-

6

-

1

-

1

0,3

1

1,2

-

2

1

2-1/5

П23
Отв.1ф.-2

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

1

6

-

1

-

1

0,3

1

1,2

-

2-1/6

1

2

4

2

Пр. опора
П23

Отв.1ф.-3

2-1/7

1

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

1

-

1

0,3

1

1,2

-

3

6

3

А23
Отв.1ф.-3

-

-

-

-

-

1

1

-

2

0,65

2

2,4

1

1

-

4

1

1

1

10

1

4

3

10

2-1/8

Отв.1ф.-1

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

1

1

-

6

-

1

-

1

0,3

1

1,2

-

2

1

2-1/9

Итого

-

-

6

22

6

132

20

-

11

17

4

24

7,2

22

4

1 1 1 1 1 15

33,6

12

15

23

2

52

9

28

10.3

-

-

-

-

-

-

Наименование материала и оборудования

ЛистовСтадия Лист
Изм. Лист Подпись ДатаNдокумКол.уч

Сети электроснабжения 0,4 кВ

"Гипрорезинотехника"
ОАО

г. Волжский
Ведомость опор ВЛИ-0,4кВПроверил

Н.контр.

Разраб.
ГИП Иванов

Чернов 
Тимачев 

Тимачев

№ опор согласно плану трассы

Зажим анкерный  РА 2200

Скрепа для крепления лент  NC 20

Лента из нержавеющей стали F 207
Зажим промежуточный с кроншт. ES 1500E

Зажим Р 72

Зажим анкерный  РА 1500

Стойка СВ-105-5

Заземляющий проводник ЗП6

Зажим ответвительный Р 70

Зажим отвентвительный РС 481

Зажим анкерный DN123

Лак битумный БТ-577 (гидроизоляция стойки СВ)

Кронштейн У4
Стяжка Г11

Плита П-3и

Хомут Х-89

Сталь круглая D=18 мм; L=5,0 м (оцинк.)

Ограничитель перенапряжения ОР 600/28

Кронштейн ТН-18
Кронштейн ТН-19

Зажим ответвительный Р645

Плашечный зажим ПС-1-1

Стойка СВ-95-3с

Ремешок стяжной Е 778

Хомут Х-11

Сталь круглая D=10 мм; L=2,0 м

10.22

Заказчик:              АО "ВОЛГОГРАДОБЛЭЛЕКТРО"
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Фидер 2. Окончание
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шт

шт

шт

шт

шт

м
шт

шт

шт

шт

-

3

1

-

-

-

м
шт
шт

шт
кг

шт

шт

шт

-

-

-

шт

шт

шт

шт
шт

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

шт -

-

шт

шт

-

-

Сущ. ТП-209

4/1

А23

1

-

3

2

-

-

-

-

1

2

-

0,65

2

-

1

1

2,4

4

1

-

-

-

3

1

4/2

УА23
(р.з. оп. 1/2)

Пр. опора Пр. опора

1

3

2

0,3

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Пр. опора

(р.з. оп. 1/3)

4/3

1

-

2

-

-

-

-

1

-

1

0,3

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4/4

Пр. опора

(р.з. оп. 1/4)
П23 П23

1

-

2

-

-

-

-

1

-

1

0,3

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4/5

Пр. опора
А23

2

4

-

2

1

-

-

-

2

-

-

4

-

-

2,4

-

2

1

-

-

-

-

-

-

4-1/1

Пр. опора
П23

Отв.1ф.-2

1
-

4

-

-

1

-

-

1

-

1

0,3

1

-

1

1

1,2

-

2

1

4
-

-

-

-

-

Пр. опора

4-1/2

УА23
Отв.1ф.-1

3

2

1

1

-

-

-

1

1

4

2,4

1

-

2

0,65

2

-

-

1
-

2

-

1

-

-

Пр. опора
А23

4/6

Отв.1ф.-1

1

4

-

-

-

1

2

-

0,65

2

2,4

1

-

1

1

1

2

-

-

4/7

Пр. опора
П23

1

3

-

-

-

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

1,2

-

-

1

1

4

-

-

-

-

-

Пр. опора
П23

1

-

5

-

-

-

-

1

-

1

0,3

1

1

-

1,2

-

1

-

-

-

-

1

-

4/8

Пр. опора
П23

1

3

-

-

-

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

1,2

-

-

1

1

4

-

-

-

-

-

Пр. опора
П23

Отв.1ф.-2

1

-

-

-

-

-

-

1

-

1

0,3

1

1

-

1,2

-

1

-

-

-

-

1

-
4

4

4/9

Пр. опора
УА23

Отв.1ф.-2

1

-

-

-

1

2,4

1

-

2

0,65

2

-

-

1

-

-

1

2

5

2
-

1 1

-

2

4
-

4/10

Пр. опора
УА23

Отв.1ф.-2

1

-

-

-

1

2,4

1

-

2

0,65

2

-

-

1

-

-

1

2

2
-

1

-

-
8

3

6

4/10П

П23
Отв.1ф.-2

Пр. опора

1

-

-

-

-

-

-

1

-

1

0,3

1

1

-

1,2

-

1

-

-

-

-

1

-
4

3

4

Р 10.4

-

-
-

-

-

-

4-3/2

1

4

2

Отв.1ф.-2

4-3/3

2

1

2

4

1

2

Наименование материала и оборудования

№ опор согласно плану трассы

Зажим анкерный  РА 2200

Скрепа для крепления лент  NC 20

Лента из нержавеющей стали F 207
Зажим промежуточный с кроншт. ES 1500E

Зажим Р 72

Зажим анкерный  РА 1500

Стойка СВ-105-5

Заземляющий проводник ЗП6

Зажим ответвительный Р 70

Зажим отвентвительный РС 481

Зажим анкерный DN123

Стойка СВ-95-3

Лак битумный БТ-577 (гидроизоляция стойки СВ)

Кронштейн У4
Стяжка Г11

Плита П-3и

Хомут Х-89

Сталь круглая D=18 мм; L=5,0 м (оцинк.)

Ограничитель перенапряжения ОР 600/28

Кронштейн ТН-18
Кронштейн ТН-19

Зажим ответвительный Р645

Плашечный зажим ПС-1-1

Ремешок стяжной Е 778

Хомут Х-11

Сталь круглая D=10 мм; L=2,0 м

ЛистовСтадия Лист
Изм. Лист Подпись ДатаNдокумКол.уч

Сети электроснабжения 0,4 кВ

"Гипрорезинотехника"
ОАО

г. Волжский
Ведомость опор ВЛИ-0,4кВПроверил

Н.контр.

Разраб.
ГИП Иванов

Чернов 
Тимачев 

Тимачев

10.22

Заказчик:              АО "ВОЛГОГРАДОБЛЭЛЕКТРО"

577/22-4-ЭС

Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-209, г. Котово 

Фидер 4. Начало



Ин
в.

 N
по

дл
.

По
дп

ис
ь 
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.N

Ведомость материалов опор ВЛИ-0,4 кВ.

Р 10.5

Наименование материала и оборудования

Тип опоры

Ед. изм.
№ опор согласно плану трассы

шт

шт
штЗажим анкерный  РА 2200

шт

шт

м
шт
шт

шт

Скрепа для крепления лент  NC 20
Лента из нержавеющей стали F 207
Зажим промежуточный с кроншт. ES 1500E

Зажим Р 72

Зажим анкерный  РА 1500 шт

Стойка СВ-105-5

Заземляющий проводник ЗП6 м
шт
шт

шт
кг

Зажим ответвительный Р 70

Зажим отвентвительный РС 481 шт
шт

Зажим анкерный DN123 шт

Стойка СВ-95-3 шт

Лак битумный БТ-577 (гидроизоляция стойки СВ)

Кронштейн У4
Стяжка Г11
Плита П-3и

шт
шт
шт

Хомут Х-89 шт
шт

Сталь круглая D=18 мм; L=5,0 м (оцинк.)

Ограничитель перенапряжения ОР 600/28

Кронштейн ТН-18
Кронштейн ТН-19

Зажим ответвительный Р645
шт

Плашечный зажим ПС-1-1

Ремешок стяжной Е 778

Хомут Х-11 шт

Сталь круглая D=10 мм; L=2,0 м

4/11

А23
Отв.1ф.-2

Пр. опора

1

-

-

-

-

1

2

-

0,65

2

2,4

1

-

1

1

-

-

2

4

2

4

3
6

1

4/12

П23
Пр. опора

Отв.1ф.-1

1

3

-

-

-

-

-

1

-

1

-

1,2

-

1

1

-

-
-

-

-

1

0,3

1

1

1

2

4/13

П23
Пр. опора

Отв.1ф.-1

1

3

-

-

-

-

-

1

-

1

-

1,2

-

1

1

-

-
-

-

-

1

0,3

1

1

1

2

4/14

Пр. опора

Отв.1ф.-1
УА23

1

-
-

-

1

2,4

1

-
2

0,65

2

-

-

1

-

-

2
-

1

-

-

1

2

1

4

-

4/15

П23
Пр. опора

Отв.1ф.-2

1
-

-

-

-

-

1

-

1

-

1,2

-

1

-

-
-

-

-

1

0,3

1

1

1

4

2

4

4/16

А23
Пр. опора

Отв.1ф.-1

1

-

-

-

-

1

2

-

0,65

2

2,4

1

1

1

-

2

1

-

4
1

-

4

6

3

4/16П

П23
Пр. опора

Отв.1ф.-1

1
-

-

-

-

-

-

1

-

1

0,3

1

1

-

1,2

-

1

-
-

-

-

1

-
2

2

3

4-2/1

Пр. опора

Отв.1ф.-1
УА23

1

-
-

-

1

2,4

1

-
2

0,65

2

-

-

1

-

-

2
-

1

-

-

1

2

1

4

-

4-2/2

А23
Пр. опора

Отв.1ф.-1

1

-

-

-

-

1

2

-

0,65

2

2,4

1

1

1

-

1

-

4

-

-
2

1

-

2

4-2/3

П23
Пр. опора

Отв.1ф.-3

1
-

-

-

-

-

1

-

1

-

1,2

-

1

-

-
-

-

-

1

0,3

1

1

1

6

3

5

4-2/4

П23
Пр. опора

Отв.1ф.-1

1

3

-

-

-

-

-

1

-

1

-

1,2

-

1

1

-

-
-

-

-

1

0,3

1

1

1

2

4-2/5

Пр. опора

Отв.1ф.-1
П23

1

3

-

-

-

-

-

1

-

1

-

1,2

-

1

1

-

-
-

-

-

1

0,3

1

1

1

2

4-2/6

Пр. опора

Отв.1ф.-1
П23

1

3

-

-

-

-

-

1

-

1

-

1,2

-

1

1

-

-
-

-

-

1

0,3

1

1

1

2

4-2/7

А23
Пр. опора

Отв.1ф.-2

1

-

-

-

-

1

2

-

0,65

2

2,4

1

1

1

-

2

1

-

4
1

-

4

3

4

-
-

-
-

-
-

-
-

А23
Пр. опора

Отв.1ф.-1

1

-

-

-

1

2

-

0,65

2

2,4

1

1

1

-

1

-

4

-

-
2

1

-

-
-

4-3/1

Пр. опора
УА23

1

-
-

-

2,4

-

2

-

-

1

-

-

-

-

1

1

4

-

4-3/4

-

-

-

-

-

-
1

4

Пр. опора
П23

1

3

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

-

-
-

-

-

4-3/5

-

1,2

2

-

Пр. опора
П23

1

3

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-
-

-

-

-

1,2

2

-

4-3/6 4-2/3

П23
Пр. опора

1
-

-

-

-

-

-

1

-

1,2

1

-

-
-

-

-

1

0,3

1

1

1

Отв.1ф.-2

4

0,3

1

1

1

4

3

Итого

110
24

-

-

12

8

5

12

-

-

4

35

-
2 6

-

1 29

33

12

12,95

41

26

51,6
4 20

26

51

8

88

38

ЛистовСтадия Лист
Изм. Лист Подпись ДатаNдокумКол.уч

Сети электроснабжения 0,4 кВ

"Гипрорезинотехника"
ОАО

г. Волжский
Ведомость опор ВЛИ-0,4кВПроверил

Н.контр.

Разраб.
ГИП Иванов

Чернов 
Тимачев 

Тимачев

10.22

Заказчик:              АО "ВОЛГОГРАДОБЛЭЛЕКТРО"

577/22-4-ЭС

Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-209, г. Котово 

Фидер 4. Окончание



Ин
в.

 N
по

дл
.

По
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ис
ь 
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да
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Р

Тип опоры

Ед. изм.

Ведомость материалов опор ВЛИ-0,4 кВ.

шт

шт

шт

шт

шт

м
шт

шт

шт

шт

-

3

-

-

-

м
шт
шт

шт
кг

шт

шт

шт

-

-

-

шт

шт

шт

шт
шт

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

шт -

-

-

-

-

0,65

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

0,3

1

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

1,2

-

-

-

-

-

4

2

4

Пр. опора Пр. опора Пр. опора Пр. опора Пр. опора Пр. опора Пр. опора Пр. опора Пр. опора Пр. опора Пр. опора Пр. опораПр. опораПр. опораПр. опора
А23

шт

-

-

шт

- 3

-

-

-

УА23

-

-

-

П23

1

-

-

-

1

-

1

-

-

-

1

-

-

-

П23 П23

-

-

П23
Отв.1ф.-2

1
-

1

0,3

1

1

1

-

1

-

-

1

2

-

-

4

-

-

-

-

3

2

-

П23

3

-

-

1

-

0,3

1

-

-

-

1

-

-

2

П23
Отв.1ф.-1

3

Сущ. ТП-209

1

3

2

УА23

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

1

-

-

-

1

А23

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

5/1

-

-

5/2

-

--

5/3
-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

5/4

-

3

-

-

-

-

-

-

5/5

1

-

-

-

-

-

-

5/6

-

-

-

-

-

-

-

-

5/7

А23

1

-

3

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

5/8

А23

-

3

2

-

-

1

5/9

П23

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

2

-

-

2

-

-

-

-

-

-

1

-

1

6

5/10

А23

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

2

-

-

2

-

-

-

-

-

-

1

-

1

6

- - -

5/11

Отв.1ф.-1

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

1

1

1

1

-

-

2

-

-

1

0,3

1

1,2

-

2

1

Отв.1ф.-1

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

1

1

1

1

-

-

2

-

-

1

0,3

1

1,2

-

2

1

5/12 5/13

Отв.1ф.-2

-

1

1

-

1,2

-

-

-

-

-

4

2

4

-

-

1

1

0,3

1

1

1

-

1

1

2

А23

-

-

-

-

-

1

1

-

2

0,65

2

2,4

1

1

-

4

1

1

1

3

5/14

-

6

1

2

4

5-1/1

10.6

-

-

Наименование материала и оборудования

ЛистовСтадия Лист
Изм. Лист Подпись ДатаNдокумКол.уч

Сети электроснабжения 0,4 кВ

"Гипрорезинотехника"
ОАО

г. Волжский
Ведомость опор ВЛИ-0,4кВПроверил

Н.контр.

Разраб.
ГИП Иванов

Чернов 
Тимачев 

Тимачев

№ опор согласно плану трассы

Зажим анкерный  РА 2200

Скрепа для крепления лент  NC 20

Лента из нержавеющей стали F 207
Зажим промежуточный с кроншт. ES 1500E

Зажим Р 72

Зажим анкерный  РА 1500

Стойка СВ-105-5

Заземляющий проводник ЗП6

Зажим ответвительный Р 70

Зажим отвентвительный РС 481

Зажим анкерный DN123

Лак битумный БТ-577 (гидроизоляция стойки СВ)

Кронштейн У4
Стяжка Г11

Плита П-3и

Хомут Х-89

Сталь круглая D=18 мм; L=5,0 м (оцинк.)

Ограничитель перенапряжения ОР 600/28

Кронштейн ТН-18
Кронштейн ТН-19

Зажим ответвительный Р645

Плашечный зажим ПС-1-1

Стойка СВ-95-3с

Ремешок стяжной Е 778

Хомут Х-11

Сталь круглая D=10 мм; L=2,0 м

10.22

Заказчик:              АО "ВОЛГОГРАДОБЛЭЛЕКТРО"

577/22-4-ЭС

Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-209, г. Котово 

Фидер 5. Начало



Ин
в.

 N
по

дл
.

По
дп

ис
ь 

и 
да

та
Вз

ам
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нв
.N

Р

Тип опоры

Ед. изм.

Ведомость материалов опор ВЛИ-0,4 кВ.

шт

шт

шт

шт

шт

м
шт

шт

шт

шт

м
шт
шт

шт
кг

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт
шт
шт

Пр. опора Пр. опораПр. опораПр. опора

шт

шт

П23

1

Пр. опора
П23

Пр. опора
П23 П23

Отв.1ф.-2

Пр. опора

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

6

-

1

-

1,2

-

1

5-1/2

П23

5-1/3

Отв.1ф.-3

1

1

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

1

-

1

0,3

1

1,2

-

3

6

3

1

Отв.1ф.-2

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

1

6

-

1

-

1

0,3

1

1,2

-

1

2

4

2

1

5-1/4

Отв.1ф.-3

1

1

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

1

-

1

0,3

1

1,2

-

3

6

3

1

5-1/5

-

-

-

-

-

1

1

-

2

0,65

2

2,4

1

1

-

1

1

4

2

-

4

1

-

-

8 6

2

-

-

2

-

-

-

-

2,4

-

-

1

-

1

5-1/75-1/6

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

2

-

-

-

-

-

-

-

1

1

5-1/8

УА23 УА23

-

-

-

-

-

-

-

Итого

-

-

-

4

12

9

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

5-1/9

Пр. опора
УА23

1

8

1

1

0,65

2

1

4

1

2

19

7

114

24

9

15

5,3

17

11

11

25

2

5

38
3

26

10.7

-

-

-

-

Отв.1ф.-1Отв.1ф.-1

22

1 1

1

- 12

1 8

1,21,2 25,2

Наименование материала и оборудования

ЛистовСтадия Лист
Изм. Лист Подпись ДатаNдокумКол.уч

Сети электроснабжения 0,4 кВ

"Гипрорезинотехника"
ОАО

г. Волжский
Ведомость опор ВЛИ-0,4кВПроверил

Н.контр.

Разраб.
ГИП Иванов

Чернов 
Тимачев 

Тимачев

№ опор согласно плану трассы

Зажим анкерный  РА 2200

Скрепа для крепления лент  NC 20

Лента из нержавеющей стали F 207
Зажим промежуточный с кроншт. ES 1500E

Зажим Р 72

Зажим анкерный  РА 1500

Стойка СВ-105-5

Заземляющий проводник ЗП6

Зажим ответвительный Р 70

Зажим отвентвительный РС 481

Зажим анкерный DN123

Лак битумный БТ-577 (гидроизоляция стойки СВ)

Кронштейн У4
Стяжка Г11

Плита П-3и

Хомут Х-89

Сталь круглая D=18 мм; L=5,0 м (оцинк.)

Ограничитель перенапряжения ОР 600/28

Кронштейн ТН-18
Кронштейн ТН-19

Зажим ответвительный Р645

Плашечный зажим ПС-1-1

Стойка СВ-95-3с

Ремешок стяжной Е 778

Хомут Х-11

Сталь круглая D=10 мм; L=2,0 м

10.22
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 N
по

дл
.

По
дп

ис
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.N

Н.контр.

Стадия Лист Листов
Подпись ДатаИзм. ЛистКол.уч Nдокум

Проверил
Разраб. Тимачев А.Г.

Тимачев Г.А.

Тимачев Г.А.

Р
           ОАО 

"Гипрорезинотехника"
г. Волжский

ГИП Иванов

I - I

Профиль пересечения проектируемой 
ВЛИ-0,4 кВ с коммуникациями

Обрыв

Расстояние, м

Номер и тип опоры

Крепление провода

U

Анкерное

автомобильная дорога

Наименование 

Наименование препятствий

Наибольшая стрела провеса провода

Разность отметок подвеса провода3

4

5

№п/п

1

2 Длина пролета

условное обозначение

м

м

м

-

м

Размер

h

fo

x

-

L

Формула или Значение

Расстояние от опоры с высшей точкой подвеса 
провода до пересекаемого объекта

6 м
Стрела провеса провода над препятствием 
относительно высшей точки подвеса

xx [LУ= Lh + 4fo (1-    )]

Расчетный габарит

Габарит по нормам8

7

м

м

Таблица расчета пересечений

6,0

Профиль пересечения проектируемой 
ВЛИ-0,4 кВ с коммуникациями

Обрыв

Расстояние, м

Номер и тип опоры

Крепление провода

U

АнкерноеАнкерное

II - II

Профиль пересечения проектируемой 
ВЛИ-0,4 кВ с коммуникациями

Наименование 

Наименование препятствий

Наибольшая стрела провеса провода

Разность отметок подвеса провода3

4

5

№п/п

1

2 Длина пролета

условное обозначение

м

м

м

-

м

Размер

h

fo

x

-

L

Формула или Значение

Расстояние от опоры с высшей точкой подвеса 
провода до пересекаемого объекта

6 м
Стрела провеса провода над препятствием 
относительно высшей точки подвеса

xx [LУ= Lh + 4fo (1-    )]

Расчетный габарит

Габарит по нормам8

7

м

м

Таблица расчета пересечений

авто. дорога

(для сущ. авто. дороги)

Обрыв

Расстояние, м

Номер и тип опоры

Крепление провода

U

автомобильная дорога

Профиль пересечения проектируемой 
ВЛИ-0,4 кВ с коммуникациями

IV - IV

Промежуточное

7,
0

автомобильная дорога

авто. дорога

(для сущ. авто. дороги)

6,0

Профиль пересечения проектируемой 
ВЛИ-0,4 кВ с коммуникациями

Обрыв

Расстояние, м

Номер и тип опоры

Крепление провода

U

Анкерное

автомобильная дорога

Наименование 

Наименование препятствий

Наибольшая стрела провеса провода

Разность отметок подвеса провода3

4

5

№п/п

1

2 Длина пролета

условное обозначение

м

м

м

-

м

Размер

h

fo

x

-

L

Формула или Значение

Расстояние от опоры с высшей точкой подвеса 
провода до пересекаемого объекта

6 м
Стрела провеса провода над препятствием 
относительно высшей точки подвеса

xx [LУ= Lh + 4fo (1-    )]

Расчетный габарит

Габарит по нормам8

7

м

м

Таблица расчета пересечений

6,0

авто. дорога

(для сущ. авто. дороги)

III - III

7,
0

Сети электроснабжения 0,4 кВ

7,
0

7,
0

4,0

Анкерное

7,
5
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Пр. оп. №1/2 (ВЛИ-0,4 кВ)

отм. +147,53 7,
5

отм. +155,03

отм.+147,40 отм.+147,31

отм.+154,31

0,72

21,0

21,0

21,0

Пр. оп. №1/2 (УА23) Пр. оп. №1/3 (П23)

Пр. оп. №1/3 (ВЛИ-0,4 кВ)

1,0

11,0

1,37

6,
26

6,26

Пр. оп. №4/5 (ВЛИ-0,4 кВ)

Пр. оп. №4/5 (А23)

Пр. оп. №4/6 (ВЛИ-0,4 кВ)

Пр. оп. №4/6 (А23)

29,0

29,0

отм.+146,05отм.+145,88

отм.+152,88

отм.+145,46

отм.+152,46

0,42

29,0

1,2

0,64

6,
19

6,19

7,
5

отм. +145,14

отм. +152,64

отм.+145,03 отм.+144,88

отм.+152,38

31,0

31,0

Пр. оп. №4/9 (ВЛИ-0,4 кВ) Пр. оп. №4/10 (ВЛИ-0,4 кВ)

Пр. оп. №4/9 (УА23) Пр. оп. №4/10 (УА23)

31,0

16,0

0,26

1,2

1,33

6,
28

6,28

отм.+144,84

Проект. оп. №4/11 (ВЛИ-0,4 кВ)

20,0

20,0

Пр. оп. №4-2/1 (ВЛИ-0,4 кВ)

отм.+144,88 отм.+144,96 7,
5

отм.+152,46отм.+151,84

Проект. оп. №4/11 (А23) пр. оп. №4-2/1 (УА23)

Анкерное Анкерное

6,
28

11.1
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Н.контр.

Стадия Лист Листов
Подпись ДатаИзм. ЛистКол.уч Nдокум

Проверил
Разраб. Тимачев А.Г.

Тимачев Г.А.

Тимачев Г.А.

Р
           ОАО 

"Гипрорезинотехника"
г. Волжский

ГИП Иванов

Профиль пересечения проектируемой 
ВЛИ-0,4 кВ с коммуникациями

Обрыв

Расстояние, м

Номер и тип опоры

Крепление провода

U

Анкерное

автомобильная дорога

Наименование 

Наименование препятствий

Наибольшая стрела провеса провода

Разность отметок подвеса провода3

4

5

№п/п

1

2 Длина пролета

условное обозначение

м

м

м

-

м

Размер

h

fo

x

-

L

Формула или Значение

Расстояние от опоры с высшей точкой подвеса 
провода до пересекаемого объекта

6 м
Стрела провеса провода над препятствием 
относительно высшей точки подвеса

xx [LУ= Lh + 4fo (1-    )]

Расчетный габарит

Габарит по нормам8

7

м

м

Таблица расчета пересечений

6,0

Профиль пересечения проектируемой 
ВЛИ-0,4 кВ с коммуникациями

Обрыв

Расстояние, м

Номер и тип опоры

Крепление провода

U

Анкерное

Профиль пересечения проектируемой 
ВЛИ-0,4 кВ с коммуникациями

Наименование 

Наименование препятствий

Наибольшая стрела провеса провода

Разность отметок подвеса провода3

4

5

№п/п

1

2 Длина пролета

условное обозначение

м

м

м

-

м

Размер

h

fo

x

-

L

Формула или Значение

Расстояние от опоры с высшей точкой подвеса 
провода до пересекаемого объекта

6 м
Стрела провеса провода над препятствием 
относительно высшей точки подвеса

xx [LУ= Lh + 4fo (1-    )]

Расчетный габарит

Габарит по нормам8

7

м

м

Таблица расчета пересечений

авто. дорога

(для сущ. авто. дороги)

автомобильная дорога

авто. дорога

(для сущ. авто. дороги)

6,0

Профиль пересечения проектируемой 
ВЛИ-0,4 кВ с коммуникациями

Обрыв

Расстояние, м

Номер и тип опоры

Крепление провода

U

автомобильная дорога

Наименование 

Наименование препятствий

Наибольшая стрела провеса провода

Разность отметок подвеса провода3

4

5

№п/п

1

2 Длина пролета

условное обозначение

м

м

м

-

м

Размер

h

fo

x

-

L

Формула или Значение

Расстояние от опоры с высшей точкой подвеса 
провода до пересекаемого объекта

6 м
Стрела провеса провода над препятствием 
относительно высшей точки подвеса

xx [LУ= Lh + 4fo (1-    )]

Расчетный габарит

Габарит по нормам8

7

м

м

Таблица расчета пересечений

6,0

авто. дорога

(для сущ. авто. дороги)

Сети электроснабжения 0,4 кВ

7,
0

7,
0
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1,0

отм.+145,46

отм.+152,46

отм.+144,88

V - V

7,
5

7,
0

отм. +148,74

отм. +155,74

Пр. оп. №2/7 (ВЛИ-0,4 кВ)

Пр. оп. №2/7 (УА23)

24,0

24,0

отм.+148,53 отм.+148,50

отм.+156,00

Пр. оп. №2/8 (ВЛИ-0,4 кВ)

Пр. оп. №2/8 (УА23)

Анкерное

24,0

0,26

14,0

1,09

6,
38

6,38

IV - IV

отм.+146.93

отм.+153,93

Пр. оп. №2-1/3 (ВЛИ-0,4 кВ)

Пр. оп. №2-1/3 (А23)

отм.+146,91

25,0

25,0

Пр. оп. №2-1/4 (ВЛИ-0,4 кВ)

Пр. оп. №2-1/4 (П23)

25,0

1,47

1,0

9,5

1,02

6,0

6,
0

30,0

30,0

VII - VII

отм. +144,75 7,
0

отм. +151,75

отм.+144,98 7,
0

отм.+151,88

Пр. оп. №5/13 (ВЛИ-0,4 кВ)

Пр. оп. №5/13 (П23)

Промежуточное

Промежуточное Промежуточное

Пр. оп. №5-1/1 (ВЛИ-0,4 кВ)

Пр. оп. №5-1/1 (П23)

30,0

0,13

1,2

9,0

1,05

6,02

6,
02

11.2



Р

Спецификация оборудования, 
изделий и материалов

1 4

Наименование и техническая характеристика изделия,
Тип, марка, обозначение

документа
Завод - Единица

измерения Количество единицы,
кг

оборудования,
изготовитель

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1. Силовое электрооборудование, изоляторы, линейная арматура

Р 72 ''НИЛЕД'' штЗажим 

Наконечник изолированный CPTAUR95 ''НИЛЕД'' шт

РС481 шт''НИЛЕД''Зажим ответвительный, для наложения переносного заземления

''НИЛЕД'' штРА 1500

РА 2200 ''НИЛЕД'' шт

Зажим натяжной

Зажим натяжной

штЗажим ПС-1-1 МЗВА

''НИЛЕД'' штРемешок кабельный Е778

Колпачок герметичный СЕ25.150 ''НИЛЕД'' шт

''НИЛЕД'' штES 1500EКомплект промежуточной подвески

17

18

Зажим ответвительный Р 70 ''НИЛЕД'' шт

Ограничитель перенапряжения ОР 600/28 ''НИЛЕД'' шт

DN123 ''НИЛЕД'' штЗажим натяжной

Зажим Р645 ''НИЛЕД'' шт

2. Стальные конструкции

''НИЛЕД''ЗП6Заземляющий проводник м

Х-89 штСтяжка

14

15

16 Кронштейн ТН-18 штЗАО "ЮИК"

Кронштейн штЗАО "ЮИК"ТН-19

Хомут Х-11 штЗАО "ЮИК"

12

68

33

65

48

10

85

380

52

35

28

12

24

31,8

14

80

19

99

И
нв

. №
 п

од
л.

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №
Позиция

Код Масса
Примечание

ЛистовСтадия Лист
Изм. Лист Подпись ДатаNдокумКол.уч

Сети электроснабжения 0,4 кВ

"Гипрорезинотехника"
ОАО

г. Волжский

Проверил

Н.контр.

Разраб.
ГИП Иванов

Чернов 
Тимачев 

Тимачев
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шт''НИЛЕД''У4

АО"Иркутсккабель"
СИП-2 3х95+1х95

АО"Иркутсккабель"
СИП-2 3х50+1х54,6

АО"Иркутсккабель"
СИП-4 4х25

м

м

м

ГОСТ Р 52373-2005

ГОСТ Р 52373-2005

ГОСТ Р 52373-2005

1835

ГОСТ 2509-2006

ГОСТ 2509-2006

ПС-2-1 МЗВА шт

м

м

штЖБИ-6, г.ВолгоградТУ 5863-007-00113557-94
СВ95-3с

штЖБИ-6, г.ВолгоградТУ 5863-007-00113557-94
СВ105-5 26

кгРоссияБТ-577 
ГОСТ 30693-2000

СА 16 ''НИЛЕД'' шт

DN123 ''НИЛЕД'' шт

Р616 ''НИЛЕД'' шт

6х120 шт

МВR-SS 10х120 шт

СЕ6.35 шт''НИЛЕД''

16

240

150

68

59

57

72

117,6

88

88

170

88

88

170

И
нв

. №
 п

од
л.

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Формат А3
№док.Кол.уч. Лист Подпись ДатаИзм.

Лист

2

19

21

22

24

25

27

28

577/22-4-ЭС.С

Кронштейн

3. Кабельные изделия

20 Самонесущий изолированный провод

Самонесущий изолированный провод

Самонесущий изолированный провод

23

4. Материалы для заземления

Плашечный зажим

Сталь круглая D=18 мм;(оцинк.) Ст3пс5

Сталь круглая   D=10 мм, Ст3пс5

26

5. Железобетонные элементы

Стойка железобетонная

Стойка железобетонная

Лак битумный 

6. Материалы для подключения абонентов и переподключения ПУ

Кронштейн

Зажим натяжной

Зажим

Шуруп 6х120 PIN 571 (глухарь)

Дюбель нейлоновый универсальный под шуруп

Герметичный колпачок34

31

32

33

29

30



Ремешок кабельный шт''НИЛЕД''Е778

Бугель

Металлическая лента

шт

м

''НИЛЕД''

''НИЛЕД''F207

NС20

Зажим Р645 ''НИЛЕД'' шт

Сталь полосовая 5х40, ГОСТ 103-76 м

Гайка М8
ГОСТ 5915-70 шт

Шайба 8
ГОСТ 11371-78 шт

Металлорукав 32 мм МРПИ-32 КВТ м

Самонесущий изолированный провод

Самонесущий изолированный провод

АО"Иркутсккабель"

АО"Иркутсккабель"

м

м

Болт

СИП-4 4х16

СИП-4 2х16
ГОСТ Р 52373-2005

ГОСТ Р 52373-2005

шт

шт

шт

Гайка

Шайба

ГОСТ 5915-70
М22

ГОСТ 11371-78
22

М22х40
ГОСТ 7798-70

Оцинкованная сталь 280х210х1 мм шт

Светоотражающая пленка Тип Б шт

Металлическая лента м''НИЛЕД''F207

Бугель шт''НИЛЕД''NС20

7. Материал для установки информационного знака

Провод неизолированный

Траверса ВЛ-0,4 кВ

Стойка деревянная

шт

м

шт

8. Демонтажные работы

60

4080

27

-

-

172

162

-

-

-

-

-

-

-

40

1680

10

10

10

10

37

45

35

И
нв

. №
 п

од
л.

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Формат А3
№док.Кол.уч. Лист Подпись ДатаИзм.

Лист

3577/22-4-ЭС.С

54

53

52

51

50

48

49

38

39

40

41

42

43

44

46

47

36



Стойка железобетонная шт

мПровод изолированный СИП4-2х16 111

43

И
нв

. №
 п

од
л.

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Формат А3
№док.Кол.уч. Лист Подпись ДатаИзм.

Лист

4577/22-4-ЭС.С

55

56


